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Analitidki broj uzorka: P 94 2018 VODA GARESNICA d.o.0.

Vrsta uzorka:

MATE LOVRAKA 30
43280 GARESNICA

ANALITICKO 1ZVJESCE

voda za ljudsku potros$nju - PRERADENA PODZEMNA VODA

Lokacija uzimanja uzoraka: OSNOVNA SKOLA "S. KOLARA",BRACE PETR 2, HERCEGOVAC
Mijesto uzimanja uzorka: SLAVINA - SANITARNI CVOR

Uzorkovao-la; po SluZbiza zdravstvenu-ekologiju / N. Zalac

Datum uzimanja uzorka: 07.02.2018 Vrijeme uzimanja uzorka: 08:50

Datum dostave uzorka: 07.02.2018 Vriijeme dostave uzorka:  10:00

Ispitivanje zapoleta: 07.02.2018 Ispitivanje zavrSeno; 12.02.:2018
lzviesce zavr8eno: 12.02.2018

Vrsta analize: Analiza A

EERN

Zakljuak:

*akreditirane metode

Ispitivani uzorak “"vode za ljudsku potrodnju" s obzirom na.analizirane pokazatelje je sukladan
uvjetima koji su propisani Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te natinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine br.125/17).

Rukovoditelj Sluzbe:
Ljiljana Jartoy, un_iy.sogec;vtechn;aliment.

1. q\\wm Ve

**Maksimaino-dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

Rezultati se-odnose iskljuivo na.analizirani uzorak | ne smiju.se-umnoZavati bez odobrenja izvréltelja niti koristiti u reklamne: svihe,
Mijerma neslgurnost za navedene metode dostupna je nazantjev uispitnom laboratoriju.

Zabranjuje se isticanjeimena Zavoda u-ekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim:ugovorom,

tm.-temperatura mjerenja

1. zakljudak nije ukljuéen'ju opseg akreditacije

Stranica 1
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Analiticki broj uzorka: P.94.2018 TEST

Bjelovar, 13.02.2018

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv nnika 1 gk

Temperatura Digitalni termometar *c . 9.0 25 DA
Mutnoda HRN EN IS0 7027:2001 Turbidimetrija NTU <0.72 4 DA
Boja* Garesnica HRN-EN 1SO 7887:2012 Spektrofotometrija mg/l. PtCo.skale (pH 8.0} 15 25 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika “ bez mirisa bez mirisa DA
‘Okus HRN-EN 1622:2008 Senzotika - bez ckusa bez okusa DA
‘pH* HRNEN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH Jedinica (t:m. 19.8°C) 7.7 6.5-.5 DA
Elektrovodijivost* HRN EN 27888:2008 Kondukiometrija pSicmpri 25°C (t.m. 20.4°C) 804 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN:EN SO 8467:2001 Titrimetrija mg/l Oz ' 22 5.0 DA
‘Klor dioksid Spektrofotometrija mg/l 0.12 -~
Zeljezo UVNIS:spektrofotometrila  lonska kromatograflja Kol Fe 192 200 DA

& postkolum. derivatizacijom
Aluminij HACH Metod 8012 Spaktrofotometrija - HoA Al <20 200 DA
Kloridi* HRNEN ISO 10304-1:2008 lonska kromatografija mglL. Cl ) ) 28 260 DA
Nitriti* HRN EN IS0 10304-1:2009  lonska kromatografija mg/iNOa <0.14 080 D
Nitrati* HRN:EN 180 10304-1:2009  lonska kromatografija gl NOs 8.0 8 DA
Amonij* HRN EN 1SO 14811:2001 lonska kromatografija mg/L NH« <0.12 050 DA
Sulfati* HRN EN 18O 10304-1:2008  lonska kromatografija mgll §Os <2.7 250 DA
Napomena: ‘Prema Rjesenju-Ministarstva zdravija, Klasa: UP/1-541-02/16-03/07, Urbroj: 534-07-1-1-6/3-16-3 od 20.liphja 2016, distributeru vode VODA
GARESNICA d.0.0. odobrens je odstupanje od MDK vrijednosti'za parametar boja do 25 mg/l PtCo uvodi za ljudsku potrodnju'na rok do
1.7.2019.
AnalitiCar:
‘Ana Maturanec, mag:biol,
(pdut8lec

Mikrobioloski pokazatelji

Nazive.. S { ; hinil

‘Broj kolonija na 36°C HRN EN ,ISE) 8222:2000 Total plate count ofu/t mi 0 10 DA

Broj kolonjja na 22°G HRNENISC 6222:2000  Total piate count chuf T mi 40 100 DA

Escherichia coff HRNEN iSO 9308-1:2014  Membranska filracija MF  -cfu/100:ml 0 0 DA

Ukupni-koliformi ‘HRN:EN1S0O.9308-1:2014  Membranska filracljaMF  cfu/100'mi 0 0 DA

Enterokoki HRNEN1SO 7899-2:2000  Membranska filtraciiaMF  -cfurtooml 0 0 D
AnalitiGar:

Ljiljana gargoy, univ.spec:techn.aliment.
RLATURNY

Kra}izvjedéa-o ispitivanju

“akreditirane metode

**Maksimalno dozvoljena kencentracija prema.zakonskim propisima navedenim u zakljugku, o

Rezultati se odnose iskijuivo na:analizirani uzorak | ne:smiju se umnoZavali bez odobrenja.fzveSitelja niti korstifi u reklamne svrhe. -
Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju. .

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda utekstu-deklaracije proizvada osim ako nije ugovorenc.posebnim ugovorom.

tm.-temperatura mjerenja

1:zakijucak nije ukfjuden u opseg akreditacije
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